
Question d’un candidat : 

Bonjour, pourriez-vous nous indiquer le débit d’extraction de la hotte existante svp ? 

Réponse : 

Le modèle du caisson d’extraction de la hotte existante est le KSBP 3 080 4/8 de VIM. 

 

Pour une pression théorique de 300 Pa, le débit est de 6 500 m³/h 


